Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano do Sistema de
Abastecimento Publico

ABMG

AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA ELM, SA

Zona de Abastecimento de Agua: Presa

12 Trimestre
01 de janeiro a 31 de margo

Ano 2025

Minimo Maximo Previstas = Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) .0 | N/00mI 0 0 0 100% 3 3 100%

Bactérias Coliformes 0 0 0 100% 3 3 100%

Desinfectante Residual o~ | mgn | op7 0,79 3 3 100%

Cheiro a 252C <1 <1 0 100% 1 1 100% Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de
agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da

Sabor a 252C “ <1 <1 0 100% 1 1 100% rede publica, através de anlises periddicas na torneira do

PH 7,7 7,7 0 100% 1 1 100% cznsum;ior, segundodo Prolgran:a dde (;ontrolo dta O;ual:;asrfRda

Condutividade 2500 11S/cm a 202C 358 358 0 100% 1 1 100% gua (PCQA) aprovado pela autoridade competente ( ):

Cor <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%

Turvagio . 40 | UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Enterococos fecais 0 0 0 100% 1 1 100%

Numero de Coldnias a 22C | — | N/mla22ecC ND ND 1 1 100%

Numero de Colénias a 362C

Informagdo relativa a averij do de

Aluminio 2000 | pg/IAl |
Calcio

Clostridium perfringens “
Dureza Total

Dose Indicativa (1) 0,1 mSv

dos Valores Paramétricos (VP):

N3o foi detetada nenhuma situagdo de incumprimento ao
Valor Paramétrico na Zona de Abastecimento de Presa

Alfa-total (1)

Beta- Total (1) o~ | Ba
Polénio 210

Rédio 226 - | Bl
Urénio 234

Urénio 238 =
Radao

Ferro 200
Magnésio

Manganés
Oxidabilidade

Potassio I T
Aménio

Antiménio (1)
Arsénio (1)

Benzeno (1) 1,0
Benzo(a)pireno

Boro (1) 15
Bromatos (1)

Cadmio (1)

Carbono Organico Total (COT)

Cianetos (1)

Cloretos (1)

Cloritos mg/|
Cloratos

Chumbo
Cobre

Crémio
1,2 - dicloroetano (1)

Fluoretos (1) 15

Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP):

Benzo(b)fluoranteno — ug/!

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno| - | ug/!

Indeno(1,2,3-cd)pireno
meg/I NO3

Nitratos (1)

Nitritos — — — — — — —
Mercurio (1) - - - - - - - Lak orios responsaveis pelas colheitas e
Niquel = = = = = = = Cesab
Pesticidas - totais (1) - - - - - - -
M656PHO51 (1) — — — — — — —
Bemtazona(l) 0 | gl | ~ Legend
Clorpirifos (1) — — — — — — — VP - Valor Paramétrico
Dimetoato (1) “ = = — — — — — constante do anexo | do DL 69/2023, de 21
Diurdo (1) - - - - - - - de agosto
Imidaclopride (1) “ - - - - - - - ND - N3o Detectado
S-Metolacloro (1) - - - - - - - LQ - Limite de Quantificagdo
MCPA(L) 0 | pgn | LD - Limite de Deteco
Dimetenamida-P (1) - - - - - - - NA - N&o Aplicavel
Metribuzina (1) “ - - - - - - - (1) Parametros Conservativos
Terbutilazina (1) - - - - - - - (2) Parametros Conserv analisados pela EG em Alta
Desetilterbutilazina (1) “ - - - - - - - (3) VP configurado em fung&o do sistema de desinfe¢do
Ometoato (1) - - - - - - - existente
Glfossto() 0 | ygh |
AMPA (1) — — — — — — —
Selénio (1) - - -—- - - - -—-
Sédio (1) - - - - - - -
Sulfatos (1) 250 - - - - - - - Diretor-Geral:

Tetracloroeteno e Tricloroeteno

(1)
Tetracloroeteno, - | e/l

Tricloroeteno

Trihalometanos - Totais (THM):

Idalécio Pessoa Oliveira, Eng.

Bromoférmio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano ug/l

Data:
20 de junho de 2025
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