Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano do Sistema de Abastecimento

ABMG

AGUIAS 50 RABKD MONGEGO F GANOARA FIM.SA

Publico
Zona de Abastecimento de Agua: Feixe

22 Trimestre
01 de Abril a 30 de junho

Ano 2026

Minimo Méximo Previstas = Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) | o | nooml | 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante Residual = 0,21 50 — 1 1 100%
Cheiro a 252C <1 <1 0 100% 1 1 100% Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
Sabor a 25°C “ <1 <1 0 100% 1 1 100% através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o
R 7 7 0 100% 1 1 100% Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
Condutividade 303 303 0 100% 1 1 100% autoridade competente (ERSAR).
Cor <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo . 40 | UNT 0,34 0,34 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de Colénias a 229C .~ | N/mla22°C | ND ND 0 100% 1 1 100% Nota:
Nﬂm?rf) de Colénias a 36°C — — — — — — — Os resultados analiticos obtidos na dgua fornecida pela entidade
AI‘urr.\mlo 20 <20 0 100% 1 1 100% gestora em alta Municipio de Pombal, cujos resultados dos
e 2 2 = — L L 007 estdo lados (2), encontram-se publicitados neste
Clostridium perfringens .0 |  N/iooml | 0 0 0 100% 1 1 100% -
Dureza Total 83 83 - - 1 1 100% boletim.
Dose Indicativa (1) 0,1 mSv - - - - - - -
Alfa-total (1) = = = = = = = ” relativa 3 : de
:2:2;::;;‘1) - | B = = = = = = = incumprimentos dos Valores Paramétricos (VP):
Ridio 226 S T —
Uranio 234 — — — — — — — Nao foi detetada nenhuma situagéo de incumprimento ao Valor
Urénio 238 .~ | Bat | - - - - - — — Paramétrico na Zona de Abastecimento de Feixe
Radédo = == = = == = ==
Ferro | 200 | ug/ife | 34 34 [ 100% 1 1 100%
Magnésio 6,5 6,5 0 100% il il 100%
Manganés <10 <10 [ 100% 1 1 100%
Oxidabilidade <1,0 <1,0 0 100% il il 100%
Potassio o~ menk | 53 53 1 1 100%
Acidos Haolacéticos <1 <1 0 100% 1 1 100%
Aménio 05 <0,050 <0,050 [ 100% 1 1 100%
Antiménio (1) — — — — — — —
Arsénio (1)
Benzeno (1) = == = = == = ==
Benzo(a)pireno 0,01 ug/| <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100% L i is pelas colheitas e ensaios:
Bisfenol A <0,050 <0,050 0 100% il il 100%
Boro (1) 15 - -
Bromatos (1) — — — — — — —
Cadmio (1) Cesab
Carbono Orgénico Total (COT) — — — — — — — Legenda:
Ganetos (1)
Cloretos (1) — — — — — — — VP - Valor Paramétrico
Cloritos mg/| <0,010 <0,010 [ 100% 1 1 100% constante do anexo | do DL 69/2023, de 21
Cloratos 0,059 0,059 0 100% il il 100% de agosto
Chumbo 7,7 7,7 [ 100% 1 1 100% ND - No Detectado
Cobre 0,091 0,091 0 100% il il 100% LQ - Limite de Quantificacdo
Crémio <5,0 <50 [ 100% 1 1 100% LD - Limite de Detecdio
1,2 - dicloroetano (1) = == = = == = == NA - N&o Aplicavel
Fluoretos (1) 1,5 - - - - - - - (1) Pardmetros Conservativos
:"f,rc,'cf rbo?:::?:g:‘ aticos <0,005(>LQ) <0,005(>LQ) 0 100% 1 1 100% (2) Parametros Conserv analisados pela EG em Alta
Benzo(b)fluoranteno| - | g/l | — -~ - - — - — (3) VP configurado em fung&o do sistema de desinfecdo existente
Benzo(k)fluoranteno - - - - - - -
Benzo(ghilperilenol __ — | pel | — — — — — — — * 0 valor de "Acidos Haloacéticos (HAA)" corresponde a soma das 5
Indeno(1,2,3-cd)pireno - - - - - - - . N . N L. N .
" 3 ético, dicloroacético, tricloroacético,
Nitratos (1) — = — = , o o di i
Nitritos 0,090 0,090 0 100% 1 1 100% mo tico e dibromoacético
wercirio (1)
Niquel <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100% ** 0O resultado de "Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP)"
Pesticidas - totais (1)(2) <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100% corresponde a soma das 5 espécies: Benzo[b]fluoranteno;
M656PHO051 (1) - - - - - - - Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.
Bentazona (1)(2) <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (1) = = = = = = = *** 0O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno” corresponde ao
Dimetoato (1) - - - - - - - resultado determinado com base nas analises realizadas aos dois
Diurgo (1) - - - - - - - compostos individuais.
Imidaclopride (1)
S-Metolacloro (1) — — — — — — — **** A soma de PFAS corresponde ao total obtido para os seguinte 20
MCPA (1) — — — — — — — 4cidos: perfluorobutandico, perfluor
Dimetenamida-P (1) = = = = = = = per 6ico, perfluoroheptandico, perfluorooctandico,
Metribuzina (1) perfluor ico, perfluorodecandico, perfluoroundecani
Terbutilazina (1) - - - — - — - perfluorodod ico, perfluorotri
Desetilterbutilazina (1) -— -— — — - — - per Ifénico, perfl P iIfénico,
Ometoato (1) - — = = — — — per Ifénico, perfluorohep oni
Metalaxil (1)(2) <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100% perfluor Ifénico, perfluor ifénico,
Tebuconazol (1) — — — — — — — perfluor 16 perfluoround Ifoni
Glifosato (1) - - - - - - - perfluor i Ifénico, perfluorotri ilfénico
AMPA (1) — — — — — —
selénio (1) 0 | uanse |
Sadio (1) - - - - - -
Sulfatos (1) - - - - - - - Diretor-Geral:
Tetracloroeteno e Tricloroeteno
(1)(***) - - - - - - -
Soma de PFAS (****) - - - - - - -
Tetracloroeteno = == = = == = ==
Tricloroeteno - - - - - - -
Trihalometanos - Totais (THM) <3(>LQ) <3(>LQ) 0 100% 1 1 100%

Idalécio Pessoa Oliveira, Eng.

Cloroférmio|  — | e/ |

Bromoférmio

Bromodiclorometano|  — | e/l |

Dibromoclorometano

30 ug/l

Urénio

1P.DQS.018.00

21 de setembro de 2026
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